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PROTOKOL O ZKOUSCE &. 4061/2026

Zakaznik: Méstys Pridoli
Pridoli 1

381 01 Cesky Krumlov

Datum odbéru:
Cas odbéru:

Datum pfijmu:
Datum provedeni analyz:

Vzorek ¢islo: 7309

Misto odbéru: Pracov, bytovy dim ¢€p. 12
Predmét zkousky: pitna voda

Typ vzorku: prosty

Typ rozboru: kraceny

Odbér v rozsahu akreditace: Ano

Odebral: Coufal Jan

Postup odbéru:

02.03.2026

09:35

02.03.2026
02.03.2026 - 05.03.2026

5667-14, CSN EN ISO 19458, Viyhlaska €.252/2004 Sb. v platném znéni)

SOP &. 400 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN ISO

Ukazatel Hodnota |Jednotka| NM | Zku$ebni metoda Akr. | Limit Typ| Hodnoceni
Barva <5 mg/l Pt SOP &1 P1| A [20 MH vyhovuje
Zakal 0,52 ZF(n) 20% SOP ¢.3 P1 A |5 MH vyhovuje
Pach pfijatelny SOP&.2 P1| A [pfiatelny MH vyhovuje
Konduktivita (25 °C) 131 mS/m 5% | SOP&5 P1| A [125 MH vyhovuje
H 6,1 0,1 SOP &.6 P1]| A [65-95 MH | nevyhovuje
CHSK-Mn 0,5 mg/l 20% SOP ¢.13 P1 A 130 MH vyhovuje
Dusi¢nany 8,6 mg/l 10% SOP ¢.17A P1 A |50 NMH vyhovuje
Chut prijatelna SOP ¢.2 P1| A |pfiatelna MH vyhovuje
Chlor volny 0,08 mg/l 20% SOP ¢.51 M A 103 MH vyhovuje
Teplota 6,9 °C 1°C SOP ¢.50 M A [8-12 DH
Zelezo <0,050 mg/l SOP &.36 P1| A 020 MH |  vyhovuje
Koliformni bakterie 0 KTJ/100mi SOP &.201 P1| A |0 MH vyhovuje
Escherichia coli 0 KTJ/100ml SOP ¢.201 P1| A |0 NMH | vyhovuje
Intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml SOP &.203 P1| A |0 NMH vyhovuje
Poéty kolonii pfi 36 °C 0 KTJ/ml SOP £.204 P1| A |40 MH |  vyhouje
Pocty kolonii pfi 22 °C 7 KTJ/Aml SOP ¢.204 P1 A |200 MH vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnoceni): Vyhlaska ¢.252/2004 Sb., pfiloha ¢.1 v platném znéni

Prehled zkusebnich metod:
SOP &.1 (CSN EN ISO 7887)

SOP &.13 (CSN EN ISO 8467)

SOP ¢.17A (Janou3ek |., Fiala J.: Vodni hospodéfstvi 38B, 51:1988)
SOP ¢.2 (CSN EN 1622; CSN 75 7340)
SOP ¢.201 (CSN EN 1SO 9308-1)

SOP &.203 (CSN EN 1SO 7899-2)

SOP ¢.204 (CSN EN IS0 6222)

SOP ¢.3 (CSN EN ISO 7027-1)

SOP &.36 (CSN 1SO 6332)

SOP &5 (CSN EN 27888)

SOP €50 (CSN 75 7342)




